
Prøvenr.: 103674/18

Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom
Temperatur ved prøvetagning 16.2 °C - - Det bør tilstræbes, at vandet er højst 

12ºC ved taphanen
Enterokokker <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 <1
Kimtal ved 22 °C 2 Pr. ml DS/EN ISO 6222:1999 200
Coliforme bakterier <1 Pr. 100 ml DS/EN ISO 9308-

1:2014/A1:2017 
<1

E. Coli <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017 

<1

Nitrit, NO2- 0.0011 mg/l DS/ISO 15923:2013 0.1
Aluminium, Al 0.62 µg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 200
Arsen, As 3.0 µg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 5
Bly, Pb 0.46 µg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 5
Cadmium, Cd 0.0030 µg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 3
Chrom, Cr 0.022 µg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 50
Kobber, Cu 0.0048 mg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 2
Nikkel, Ni 0.086 µg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 20
Zink, Zn 0.0078 mg/l DS/EN ISO 17294-2:2016 3
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Modtaget: 20-06-2018
Påbegyndt: 20-06-2018
Ordrenr.: 452273

Karrebæk VF
Højbrovænget 110B
4736 Karrebæksminde
Att.:  

Sagsnavn Reedtzholm VV
Lokalitet: Reedtzholm VV
Prøvested: Krageholmsvej 47
Prøve ID: 1806-6089
Udtaget: 20.06.2018 kl. 8.30
Prøvetype: Drikkevand 
Prøvetager: Ekstern/HHK
Kunde: Karrebæk VF, Højbrovænget 110B, 4736 Karrebæksminde

Kommentar
 Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret   i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
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